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На № от  
 
 
В управление по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по над-

зору в электроэнергетике (Ростехнадзор) и ранее в Госэнергонадзор от многочис-

ленных организаций поступают вопросы о порядке использования "Инструкции по 

молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-

34.21.122-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280. 

Обращается внимание на трудности пользования данной Инструкцией из за отсут-

ствия справочных материалов. Также задаются вопросы о правомерности приказа 

РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 №422 "О пересмотре нормативно-технических 

документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ "О техническом ре-

гулировании" и о сроках подготовки пособий к инструкции СО 153-34.21.122-2003. 

Управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора в связи с этим 

разъясняет. 

В соответствии с положением Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

"О техническом регулировании", ст. 4 органы исполнительной власти вправе ут-

верждать (издавать) документы (акты) только рекомендательного характера. К та-

кому типу документа и относится "Инструкция по молниезащите зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций". 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие преды-

дущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 

34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 

153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей ре-

дакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных 

данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых 

инструкций или их комбинацию. 
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Срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к 

настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования 

этой работы. 

Приказ РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 № 422 является корпоративным до-

кументом и не имеет силы для организаций, не входящих в структуру РАО "ЕЭС 

России". 
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